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1 Eine Übersicht über die geläufigsten Wandlerprinzipien in der Messtechnik 
 
resistive Wandler 
Grundlage des Verfahrens ist die Bemessungsgleichung des ohmschen Widerstandes: ܴ ൌ ఘ௟஺ . Die 
Länge „l“ oder/und die stromdurchflossene Fläche „A“ werden verändert. Hierbei muss darauf streng 
geachtet werden, dass die Kraftwirkung keine plastische Veränderung des Sensors vornehmen darf. 
Die Größe des spezifischen Widerstandes „“ bleibt unverändert, da sich das Material nicht verändert. 
Sehr wichtig ist in diesem Verfahren die Konstanz der Temperatur. Fall sie prozessbedingt nicht kon-
stant sein kann, müssen elektronische Temperaturkompensationen realisiert werden.  
piezoresistive Wandler 
Durch Kraftwirkung wird der ohmsche Widerstand eines Halbleiterelements verändert. Halbleiter-
dehnmessstreifen liefern eine größere Spannung als leitende metallische Stoffe, sind aber extrem 
temperaturabhängig. 
piezoelektrische Wandler 
Durch Kraftwirkung wird die Kristallstruktur deformiert. Orthogonal zur Kraftwirkung werden Ladungs-
träger an der Oberfläche des Quarzes generiert. Es muss streng darauf geachtet werden, dass kein 
Stromfluss über parasitäre Widerstände entsteht. Die Ladungsträgerwerte sind im Bereich von femto 
und pico Coloumb messbar und müssen in eine Spannung umgewandelt werden. Dazu werden spe-
zielle Verstärker (Ladungsverstärker) und Leitungen eingesetzt. 
induktive Wandler 
Grundlage des Verfahrens ist die Bemessungsgleichung der Induktivität: ܮ ൌ ߤ݊ଶ ௟஺. Veränderlich kön-
nen die magnetischen Feldlinienlängen „l“ sein, aber auch die Windungsanzahl „n“ der Spule oder der 
vom magnetischen Fluss durchströmte Querschnitt „A“. Nachteilig sind bei diesem Verfahren das Ge-
wicht – bedingt durch den ferromagnetischen Kern – und die notwendige Bauelement-Mindestgröße. 
Induktivitäten lassen sich kaum in integrierten Schaltkreisen realisieren.   
elektrodynamische Wandler 
Ruhe- oder Bewegungsinduktion [alle drei Größen stehen orthogonal zueinander]: ݑ௜௡ௗ ൌ െ݊ ௗௗ௧ oder
  ݑ௜௡ௗ ൌ ׬ ൫ݒ݁௫ 	ൈ ܤ݁௬൯݁௭݀ݏ ൌ௟଴ ܤݒ݈ 
Bei rotierenden Elementen wird beim Passieren eines ferromagnetischen Werkstücks (pro Umdre-
hung) an einem magnetischen Feld eine Spannung induziert. Die Höhe der Spannung ist von der Ro-
tationsgeschwindigkeit abhängig. Die magnetische Flussdichte „B“ und die Länge des elektrischen 
Leiters im Magnetfeld „l“ werden als konstant betrachtet.  
kapazitive Wandler 
Grundlage dieses Verfahrens ist die Bemessungsgleichung einer Kapazität: ܥ ൌ ߝ ஺ௗ. Hier können über 
geschichtete Dielektrika „“ recht vielseitige Messungen, wie Füllstands- und Abstandsmessungen,  
durchgeführt werden. Bei Drehkondensatoren werden die wirksamen Flächen zueinander verändert. 
Die hierbei zu messende nichtelektrische Größe ist die Winkelposition, z.B. bei Ventilen. 
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Temperaturmessung mittels Thermoelement (TC) 
Ein Thermoelement wandelt durch Thermoelektrizität (Seebeck Effekt) Wärme in elektrische Energie 
um. Das Thermoelement ist ein Bauteil aus zwei unterschiedlichen elektrisch leitenden Materialien, 
die an einem Ende miteinander verbunden sind. Eine Temperaturdifferenz (Temperaturgradient über 
die gesamten beiden Leitungen) erzeugt durch den Wärmefluss eine elektrische Spannung. Gemes-
sen wird die erzeugte Spannung im Verhältnis zu einer Spannung, die durch eine konstante Bezugs-
temperatur (Referenzspannung) gegeben ist: ݑெ௘௦௦ ൌ ݑణ െ ݑ௥௘௙ 
Messungen mittels Ultraschallmesstechnik 
Bestimmung des Volumenstroms oder Nutzung spezieller Verfahren zur indirekten Temperaturmes-
sung des strömenden Mediums. Die Schallgeschwindigkeit c ist druckabhängig, jedoch müssen die 
Dichte des Mediums  und der Adiabatenkoeffizient  des Gases bekannt sein. Die Größe R stellt die 
Gaskonstante dar.   
κRTρ
pκc   
Optische Diagnostik mittels Pyrometer, Bolometer und Infrarotkamera 
Bestimmung von Temperaturen über ein indirektes Messverfahren, da das Messobjekt nicht berührt 
werden muss. Die selektive Strahlungsenergie LS ist abhängig von der Temperatur T und von der 
Wellenlänge . Nicht nur sehr hohe Temperaturen – oft Temperaturen, die über dem Schmelzpunkt 
gängiger Metalle liegen - sind messbar, sondern auch tiefe Temperaturen bis T = -50°C. Die Größen 
C1 und C2 sind Koeffizienten, die Größe 0 stellt den Raumwinkel dar. 
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Tab. [1] Wandlerprinzipien und nichtelektrische Größen 
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2 Die Druckmessung 
Druckmessungen lassen sich relativ leicht realisieren. Hierbei ist eine ideale Membrane notwendig, 
die sich entsprechend der Kraftwirkungen verformt. Um die Verformung zu messen, wird auf die 
Membrane ein Dehnmessstreifen geklebt oder geschweißt. Der Dehnmessstreifen wird durch die 
Kraftwirkung gestaucht oder gestreckt, somit verändert sich die Länge des Dehnmessstreifens. Be-
trachten wir den Dehnmessstreifen als einen temperaturunabhängigen ohmschen Widerstand, so 
kann nach der Bemessungsgleichung eine Widerstandsveränderung – hervorgerufen durch die Län-
genveränderung – festgestellt werden.  
ܴ ൌ ߩ ݈ܣ
௄௥௔௙௧௪௜௥௞௨௡௚ሳልልልልልልልልልሰܴ ൅ ܴ ൌ  1ܣ ሺ݈ ൅ ݈ሻ 
Im einfachsten Fall – im Grundstromkreisprinzip - wird der Dehnmessstreifen mit einem konstanten 
Strom gespeist und folgende Spannung – als Funktion der Kraftwirkung – kann gemessen werden. 
ܷሺܨሻ ൌ ሺܴ ൅ ܴሾܨሿሻ ∗ ܫ௖௢௡௦௧.  
Ein Nachteil dieser Messanordnung ist sofort erkennbar, denn auch ohne Kraftwirkung haben wir im 
statischen Fall immer eine Spannung, die relativ zum Messwert sehr hoch ist. 
Der zweite Nachteil ergibt sich aus der Proportionalität von Veränderung des ohmschen Widerstandes 
und der gemessenen Spannung. Verändert sich der Widerstandswert um 1%, so kann sich die ge-
messene Spannung auch nur um 1% verändern. Dieser „Signalgewinn“ ist für die praktische Mess-
technik nicht akzeptabel. Aus diesem Grund wird das Messbrückenverfahren eingesetzt, das zwar 
aufwendiger ist, jedoch ein höheres Messsignal liefert. 
Lösung der Brückenschaltung: 
ܷ௠௘௦௦ ൌ ܧ ൤ ܴଵܴଵ ൅ ܴଶ െ
ܴଷ
ܴଷ ൅ ܴସ൨ 
 E = 10.000mV 
 alle Widerstände besitzen den Wert 100 
Signalgenerierung bei einem aktiven Element (R1 verändert den Wert um 1%) in der Messbrücke [ein 
von vier möglichen Elementen ist aktiv – Fachbegriff der Messtechnik: Viertelbrücke]: 
 
ܷ௠௘௦௦ ൌ ܧ ൤ ܴଵ ൅ 0,01ܴଵܴଵ ൅ 0,01ܴଵ ൅ ܴଶ െ
ܴଷ
ܴଷ ൅ ܴସ൨ ൌ 10.000ܸ݉ ൤
101
201 െ
1
2൨ ൌ 24,876ܸ݉ 
Gegenüber unserem stromdurchflossenen Einzelwiderstand erreichen wir bei 1%iger Widerstandsän-
derung einen mehr als 24fachen Signalgewinn. 
Signalgenerierung bei zwei aktiven Element (R1 verändert den Wert um +1%, R3 verändert den Wert 
um -1%) in der Messbrücke [zwei von vier möglichen Elementen sind aktiv – Fachbegriff der Mess-
technik: Halbbrücke]: 
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ܷ௠௘௦௦ ൌ ܧ ൤ ܴଵ ൅ 0,01ܴଵܴଵ ൅ 0,01ܴଵ ൅ ܴଶ െ
ܴଷ െ 0,01ܴଷ
ܴଷ െ 0,01ܴଷ ൅ ܴସ൨ ൌ 10.000ܸ݉ ൤
101
201 െ
99
199൨ ൌ 50,001ܸ݉ 
Wohl gemerkt – die Kraftwirkung ist die gleiche geblieben, nur wirkt die Kraft auf den Widerstand R1 
vergrößernd (der Widerstand wird gedehnt) und auf den Widerstand R3 verkleinernd (der Widerstand 
wird um den gleichen Betrag gestaucht). 
Werden alle Elemente der Brückenschaltung aktiv – man nennt es Vollbrücke - in das Messverfahren 
mit einbezogen, so erhalten wir folgendes Ergebnis:  
ܷ௠௘௦௦ ൌ ܧ ൤ ܴଵ ൅ 0,01ܴଵܴଵ ൅ 0,01ܴଵ ൅ ܴଶ െ 0,01ܴଶ െ
ܴଷ െ 0,01ܴଷ
ܴଷ െ 0,01ܴଷ ൅ ܴସ ൅ 0,01ܴସ൨ ൌ 100ܸ݉ 
 
Abb. [1] Prinzip der Vollbrückenschaltung 
In dieser Schaltung werden alle vier Messbrückenelemente am Messvorgang beteiligt. Mit vier aktiven 
Elementen erreichen wir - gegenüber dem Grundstromkreisprinzip - ein 100faches höheres Messsig-
nal.  
Diese Betrachtungen konzentrieren sich nur auf die Längenänderung bei konstanter Temperatur. 
Für die Temperaturabhängigkeit muss folgende Beziehung beachtet werden: 
ܴణ ൌ ܴ଴ሺ1 ൅ ߙ்∆ߴሻ  
ܴణ	ݒ݁ݎä݀݁ݎݐ݁ݎ	ܹ݅݀݁ݎݏݐܽ݊݀  
ܴ଴	݀݁ݎ	ܹ݅݀݁ݎݏݐܽ݊݀ݏݓ݁ݎݐ	ݒ݋ݎ	ܶ݁݉݌݁ݎܽݐݑݎ݁݅݊ݓ݅ݎ݇ݑ݊݃  
ߙ்		ܶ݁݉݌݁ݎܽݐݑݎ݇݋݂݂݁݅ݖ݅݁݊ݐ	ݖ. ܤ. ݂üݎ	ܯ݁ݐ݈݈ܽ݁	ߙ் ൌ 0,0038 ଵ௄  
∆ߴ	ܶ݁݉݌݁ݎܽݐݑݎ݂݂݀݅݁ݎ݁݊ݖ  
Um wie viel Prozent ändert ein metallischer Widerstand seinen Wert, wenn die Temperatur um 10K 
ansteigt? 
ܴణ ൌ ܴ଴ሺ1 ൅ ߙ்∆ߴሻ ൌ 100 ቀ1 ൅ 0,0038 ଵ௄ 10ܭቁ ൌ 103,8  
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Ergebnis:  
Bei einer Temperaturschwankung von 10K, verändert sich der Widerstandswert um 3,8%. Wenn man 
beachtet, dass sich unser Messsignal, bedingt durch die Kraftwirkung, voraussichtlich um 1% verän-
dert, dann sieht man welchen großen Einfluss die Temperatur auf die Genauigkeit der Messdaten hat. 
Konstantan® 1ist ein Werkstoff, der speziell dafür entwickelt wurde, diese störende Temperaturabhän-
gigkeit zu kompensieren. 
T für Konstantan beträgt 0,00001 1/K (bei 20°C) 
ܴణ ൌ ܴ଴ሺ1 ൅ ߙ்∆ߴሻ ൌ 100 ቀ1 ൅ 0,00001 ଵ௄ 10ܭቁ ൌ 100,01  
Man sieht, dass unter den gleichen thermischen Bedingungen die Temperaturabhängigkeit deutlich 
geringer wird. Wir erhalten mit Konstantan® einen Fehler von 0,01%. Das Verhältnis von Nutz- zu 
Störsignal beträgt:  ଵ%଴,଴ଵ% ൌ 100. 
Wirkt jedoch der Druck bzw. die Kraft auf das gesamte Bauelement, so müssen alle möglichen Kom-
ponenten partiell nach der Ursachengröße differenziert werden: 
ܴ݀
݀݌ ൌ
݀ ൬݈ܣ൰
݀݌ ൌ
݈
ܣ
ߜߩ
ߜ݌ ൅
ߩ
ܣ
ߜ݈
ߜ݌ െ
ߩ݈
ܣଶ
ߜܣ
ߜ݌ 
Wenn wir diesen Ausdruck (Widerstandsänderung durch Druckänderung) relativ zum unveränderten 
Widerstandswert betrachten, dann muss im Anschluss dR durch R dividiert werden: 
ܴ݀
ܴ
݀݌ ൌ
݀ ൬݈ܣ൰
ܴ
݀݌ ൌ
1
ߩ
ߜߩ
ߜ݌ ൅
1
݈
ߜ݈
ߜ݌ െ
1
ܣ
ߜܣ
ߜ݌ ൌ ߙ௣ 
Für die Abhängigkeit des Widerstandes R vom Druck p erhält man somit: 
ܴ௣ ൌ ܴ଴ ൅ ܴ݀݀݌ ∗ ݌ ൌ ܴ଴൫1 ൅∝௣ ∆݌൯ 
Der Druckkoeffizient p für Manganin® beträgt 2,5*10-6 1/bar. Solche Werkstoffe sind nur für hohe 
Drücke einsetzbar. Im Normalfall werden Dehnmessstreifen mit entsprechender Temperaturkompen-
sation eingesetzt. Zwei Elemente wirken aktiv als Kraftaufnehmer (Halbbrückenprinzip) und zwei Ele-
mente kompensieren die Temperaturdifferenz durch die gegenläufige Verschaltung.  
Typische Angaben bei Dehnungsmessstreifen2: 
Temperaturkoeffizient T: 11*10-6 1/K 
Widerstand: 350 +/- 0,2% 
                                                     
1 Konstantan ist ein Markenname der ThyssenKrupp VDM GmbH für eine Legierung, die im Allgemeinen aus 55 % Kupfer, 44% 
Nickel und 1 % Mangan besteht. 
2 Als Beispiel wurde der Dehnungsmessstreifen 6/350 LY 11 der Fa. Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH herangezogen.  
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k-Faktor (Gage factor): 2,04 +/- 1,0% 
Temperatur-Koeffizient des k-Faktors (nicht konstant über den Temperaturbereich): 95*10-6 1/K 
Zum k-Faktor – die Empfindlichkeit des Dehnungsmessstreifens: 
ோ
ோ ൌ ݇
௟
௟ ൌ ݇  
݇ ൌ ∆ఘఘ
ଵ
ఌ ൅ 1 ൅ 2ߤ  
 µ - Querdehnungszahl 
 – relative Längenänderung 
 – spezifische Widerstand 
 
Abb. [2] Längenausdehnung als Funktion der Temperatur  
Ein wichtiger praktischer Fakt muss noch erwähnt werden. Wie bringe ich den Dehnmessstreifen auf 
meinen Prüfling an? Es gibt spezielle Schweißtechniken, auf die hier nicht eingegangen wird. Die Al-
ternative ist das Kleben von Dehnmessstreifen. Das Ziel ist es, dass der Dehnmessstreifen alle Dehn-
bewegungen des Prüflings mitmachen muss. Der Klebstoff darf nicht elastisch die mechanische Be-
wegung verändern. 
Jeder Dehnmessstreifen kann nur einmal geklebt oder geschweißt werden. Die Lebensdauer des 
Dehnmessstreifens ist abhängig von der mechanischen und thermischen Belastung. Wenn der 
Dehnmessstreifen sich plastisch verformt, so ist er nicht mehr einsetzbar.    
Empfohlene Klebstoffe für diese spezielle Dehnungsmessstreifen: 
 Kalthärtender Einkomponentenschnellkleber „Z80“ – bis 120°C anwendbar bei glatten Oberflä-
chen 
 Kalthärtender Zweikomponentenschnellkleber „X60“ – bis 80°C anwendbar 
 Heißhärtender Zweikomponentenkleber – bis 250°C anwendbar 
Welche Klebstoffe für welche Streifentypen geeignet sind oder nicht, entnimmt man aus der Ge-
brauchsanweisung und Empfehlung des jeweiligen Dehnmessstreifenherstellers.  
2.1 Absolutdruckmessung 
Die Absolutdruckmessung ist die Messung eines Druckes in Relation zum technischen Vakuum – im 
Idealfall p0 = 0 bar. Dieses Verfahren wird in geschlossenen Rohr-, Tank- und Kesselsystemen einge-
setzt.  
Der komplette Aufnehmer besteht nicht nur aus mechanischen Komponenten, der Membrane und den 
aufgeklebten Dehnungsmessstreifen, sondern der Aufnehmer wandelt bereits die Druckgröße in eine 
Spannung. Dazu müssen die Dehnungsmessstreifen in einer speziellen Schaltung – der Brücken-
schaltung – angeordnet und mit einer konstanten Gleichspannung gespeist werden.  Ein integrierter 
Verstärker wirkt als Impedanzwandler (Verstärkungsfaktor = 1), indem er mit einem sehr hohen In-
nenwiderstand das Signal aufnimmt und mit einem sehr niedrigen Verstärkerausgangswiderstand das 
Signal optimal an die elektrische Leitung anpasst. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Material, da 
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nicht auszuschließen ist, dass der Aufnehmer aggressiven bzw. reaktionsfreudigen Medien ausge-
setzt wird. Jeder montierte Aufnehmer darf den Prozess nicht verändern, daher sind aufwendige Flan-
sche und Dichtungen nötig, um möglichst technisch „unbemerkt“ den Druck erfassen zu können. 
 
Abb. [3] Absolutdruckaufnehmer – prinzipieller Aufbau und in der Praxis  
 
Abb. [4] Druckverlauf innerhalb eines geschlossenen Systems;  
In diesem Diagramm ist gut sichtbar, dass der Druck statische und dynamische Signalkomponenten 
besitzt. Hier muss entschieden werden, welche Komponente die entscheidende Information enthält. 
2.2 Relativdruckmessung 
Diese Druckmessung erfolgt relativ zum atmosphärischen Druck. Der Umgebungsdruck wird über eine 
kleine Öffnung am Druckaufnehmer erfasst. 
 
Abb. [5] Relativdruckaufnehmer – prinzipieller Aufbau und in der Praxis 
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Abb. [6] Relative Druckmessung zum atmosphärischen Druck 
In diesem Diagramm ist recht deutlich dargestellt, wie der gemessene Druckwert sich ab 1bar aufbaut.  
2.3 Differenzdruckmessung 
Differenzdruckmessungen von strömenden Gasen und Flüssigkeiten in Rohrleitungen sind ein wichti-
ges Einsatzgebiet dieser Messart. Des Weiteren werden Tankfüllstände über Differenzdruckmessun-
gen (Messung des hydrostatischen Druckes) ermittelt. Bei Volumenstrommessungen werden mittels 
Blenden und Düsen die Drücke vor und nach dem Wirkdruckelement erfasst und mit entsprechenden 
Formeln berechnet.    
Oft beobachtet man in der Praxis einen schwerwiegenden Design-Fehler. Wir haben ein System in 
dem 100bar erwartet werden. Um einen Differenzdruck zu messen, werden zwei 150bar Aufnehmer 
eingesetzt und nach der Messung ist letztendlich das Ergebnis nicht plausibel. Wird ein maximaler 
zulässiger Fehler über die gesamte Messkette von 1% angenommen, so produziert jede Messung 
1,5bar Ungenauigkeit. Im schlimmsten Fall (worst case) haben wir bei zwei Messungen des gleichen 
Druckwertes und letztendlich einen scheinbar gemessenen Differenzdruckwert von 3bar (0 bar ist zu 
erwarten). Dieses Problem ist lösbar, indem man nicht vom absoluten oder relativen Betriebsdruck 
ausgeht, sondern Druckaufnehmer mit einem maximalen Messbereich von 5 bar einsetzt (Druckdiffe-
renzen bis zu 4bar sind zu erwarten). Der damit maximal zulässigen Fehler beträgt 0,05bar pro Auf-
nehmer und im „worst case“ 0,1bar. Es muss nur noch darauf geachtet werden, dass beide Druckauf-
nehmer auch physisch bis 150bar belastbar sind.   
 
 
Abb. [7] Differenzdruckaufnehmer – prinzipieller Aufbau und in der Praxis 
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Abb. [8] Differenzdruckverlauf in einem 10bar System 
Die erwartete Differenzdruckgröße beträgt maximal 10mbar. Eingesetzt wurden zwei 1bar Aufnehmer 
mit einem maximalen zulässigen Fehler von 1% (jeweils über die gesamte Messkette) – der resultie-
rende Fehler beträgt 5mbar (0 mbar wäre exakt).   
2.4 Dynamische Druckmessung 
Die Besonderheit dieser Art der Messung besteht in der notwendigen Schnelle des Sensors, wie die 
Kraftwirkung auf die aktive Fläche umgesetzt wird. Hier kommen grundsätzliche zwei Wandlerprinzi-
pien in Frage: 
 Wandlung mittels Dehnungsmessstreifen – also mittels resistiven Verfahren 
 Wandlung mittels piezo-elektrischen Wandlern (siehe Abb. 12) 
Wie aus der Abb. 9 ersichtlich, sind zwei Anschlüsse für eine Wasserkühlung vorgesehen, da in der 
Nähe des Prüflings sehr hohe Temperaturen zu erwarten sind. Auch hier ist darauf zu achten, dass 
qualitativ hochwertige Materialien eingesetzt werden, denn es ist nicht auszuschließen, dass die Auf-
nehmer oxidationsfördernden Medien ausgesetzt sind. 
Es wäre auch das piezo-resistive Verfahren möglich, jedoch sind Halbleiterdehungsmessstreifen sehr 
stark temperaturabhängig und auch nicht für den gesamten Druckbereich gut geeignet. Dehnungs-
messstreifen können bis zu Frequenzen von 5kHz eingesetzt werden. Über diesen Bereich hinaus 
wird es problematisch, da die Elastizität der Dehnungsmessstreifen nicht mehr ausreichend ist. In den 
letzten Jahren hat sich das piezo-elektrische Ver-
fahren durchgesetzt. Das Besondere an dem Ver-
fahren ist, dass das elektrische Signal eine Ladung 
ist und wir Ladungsverstärker einsetzen müssen. 
Spezielle Verstärker sind somit notwendig und die 
Verkabelung vom Sensor zum Verstärker muss 
extrem verlustfrei sein. Jeder noch so geringe 
Stromfluss über einen parasitären Leitungsquerwi-
derstand, vermindert unsere Ladung und verändert 
somit das Messergebnis. Aus diesem Grund ist es 
notwendig, die Ladungsverstärker in der Nähe des 
Prüflings zu platzieren.  
Abb. [9] Dynamischer Druckaufnehmer mit Wasserkühlungsanschlüssen  
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CL – parasitäre Leitungskapazität 
Cin – parasitäre Kapazität des Verstärkereinganges 
CR – kapazitive Rückkopplung 
RR – Potentialstabilisierung durch Gegenkopplung 
Q – Ladungsmenge des Aufnehmers 
Qc – Ladungsanteil gespeichert in der Leitungskapazität 
Qin – Ladungsanteil gespeichert in der Verstärkereingangsstu-
fe 
QR – Ladung in der kapazitiven Rückkopplung gespeichert 
Abb. [10] Ladungsverstärkerschaltung 
 
Abb. [11] Messung eines dynamischen Drucks 
In diesem Verlauf ist gut erkennbar, dass kein statischer Signalanteil vorhanden ist. Die Ursache liegt 
in der kapazitiven Entkopplung der elektrischen Gleichspannung vor dem Verstärker. 
2.5 Schalldruckmessung 
Elektroakustische Wandler sind oft reversible Wandler. Sie können Schall in elektrische Energie wan-
deln, aber auch elektrische Energie in Schallenergie. Als Zwischenstufe der klassischen Wandlung 
werden schwingfähige mechanische Systeme z.B. beim elektromag-
netischen Prinzip eingesetzt. In nahezu allen Fällen ist eine Membra-
ne Hauptbestandteil eines solchen Systems. 
Für das Mikrofon - als Empfänger - gelten folgende Beziehungen: 
dt
ds
dt
ds
v
2
12   
v
ds
dn
dt
dnu  2  
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vls
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Fe
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
 
 
Die Membrane wird durch die Kraft F mit der Geschwindigkeit v bewegt. Die Größe l entspricht einem 
Mittelwert des Weges lges des magnetischen Flusses  durch das Eisenmaterial mit der Permeabilität 
µ. 
Irreversible Wandler sind vom Grundprinzip nur als Sender oder als Empfänger verwendbar. Das zu 
wandelnde Signal dient bei irreversiblen Systemen oft zur Steuerung eines zusätzlichen aktiven elekt-
ronischen Systems.  
Schallempfänger (Mikrofone) können die Kraftwirkung entweder durch den Schalldruck oder durch 
das Druckgefälle (Druckgradient) verarbeiten. Weiterhin können Empfänger dahingehend beurteilt 
werden, ob sie den Schallausschlag oder die Geschwindigkeit verwerten. Ein praktisches Beispiel 
wären die Elongationsmikrofone [Geschwindigkeitsmikrofone]. 
Die gravierenden Besonderheiten zu den dynamischen Druckmessungen bestehen in zwei Fakten: 
 Der Frequenzbereich ist auf den Hörbereich des Menschen begrenzt – 16Hz bis 20kHz. 
 Der Druckbereich übersteigt selten 200mbar.  
Damit ist der Messbereich vorgegeben. Schalldruckmessungen finden im Unterdruckbereich statt – 
relativ zum atmosphärischen Druck. Elektrisch kann dieser Messvorgang recht einfach realisiert wer-
den, da der quasi-statische Anteil des atmosphärischen Drucks durch eine kapazitive Trennung am 
Verstärkereingang getrennt werden kann.  
2.5.1 Technische Druckpegel 
Die Bestimmung von der Pegelgröße a in dezi Bell (dB) erfolgt nach folgender Formel: 
ܽௗ஻ ൌ 20݈݋ ଵ݃଴ ቂ௫ೌ௫೐ቃ 
xe ist die Eingangsgröße einer „black box“ 
xa ist die Ausgangsgröße einer „black box“ 
Bei einem Bezugsdruck von 2*10-10 bar (Hör-
grenze des Menschen) erhalten wir für 
p=200mbar einen Pegel von: 
ܽௗ஻ ൌ 20 ∗ ݈݃ ቂ ଴,ଶ௕௔௥ଶ∗ଵ଴షభబ௕௔௥ቃ ൌ 180  
Abb. [12] Piezo-elektrisches Mikrofon 
Ein Schallpegel von 180dB ist außergewöhnlich hoch. Raketentriebwerke, die an Prüfständen des 
DLR in Lampoldshausen getestet werden, produzieren maximal 156dB. 
Auch bei Schalldruckmessungen werden Druckaufnehmer als Mikrofone eingesetzt. Diese Druckauf-
nehmer arbeiten nach dem piezo-elektrischen Prinzip. Die Membrane muss außerdem sehr resistent 
gegenüber Oxidation und hohen Temperaturen sein, da der Einsatz von solchen Aufnehmern nah am 
Prüfling und somit nah an der Schallquelle sein muss.  
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Die in Abb. [12] rechts neben dem Aufnehmer abgebildete Kappe dient nicht nur zum Schutz der 
Membrane, sondern ist außerdem ein akustisches Bauelement – ein Helmholtz-Resonator. Der Helm-
holtz-Resonator hebt das Signal bei einer charakteristischen Frequenz an. Die Abstimmung der Re-
sonanzfrequenz erfolgt nach der Thomsonschen Schwingungsgleichung: 
଴݂ ൌ ܿ2ߨඨ
ܣ
ܸሾܮ ൅ ܮሿ 
A Querschnittsfläche des Resonatorhalses 
V Volumen der eingeschlossenen Luft 
c Schallgeschwindigkeit (bitte die Temperaturabhängigkeit beachten) 
L+L Länge des Resonatorhalses; Die Ursachen der notwendigen Korrektur der geometrischen Länge sind die Mündungs-
form und die veränderte Strömungsgeschwindigkeit im Mündungsbereich. 
Der Aufbau des Mikrofons muss so gestaltet werden, dass kein Körperschall erfasst werden kann. 
Hierzu gibt es federnde Aufhängungen innerhalb eines Rahmens, die auf ein Stativ aufgeschraubt 
werden können.   
 
Abb. [13] Mikrofonmontage für Schallmessungen am Raketentriebwerk 
2.5.2 Mikrofontypen 
2.5.2.1 Druckempfänger 
Bei einem Druckempfänger ist die schallaufnehmende Membrane vor einem nach hinten geschlosse-
nen Hohlraum angebracht. Die Kapselung durch den Hohlraum verhindert, dass der Schall die Memb-
ran umwandert und sich an der Membranenrückseite auswirkt. Der einfallende Schall wird unabhängig 
von der Einfallsrichtung immer in gleicher Polarität wiedergegeben. Die Richtcharakteristik hat eine 
Kugelform. Besondere Empfindlichkeit ist bei tiefen Frequenzen feststellbar. Hohe Frequenzen wer-
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den dagegen verzerrt, so dass für qualitativ hochwertige Aufnahmen (Musik) der Empfängertyp nicht 
geeignet ist.  
 
 
 
Abb. [14] Prinzip eines Druckempfängers mit Kugelcharakteristik 
2.5.2.2 Druckgradientenempfänger 
Sind beide Membranseiten dem Schalldruck ausgesetzt, so spricht man vom Druckgadientenempfän-
ger. Auf die Vorderseite der Membrane wirkt der direkt einfallende Druck p und auf die Rückseite der 
Membrane (durch Schlitze, d.h. die wirksame Fläche ist kleiner) der Druck ݌ ൅ ௗ௣ௗ௫ ∆ݔ.Typisch für diese 
Empfängerart ist - je nach Bauvariante - die resultierende Richtcharakteristik eine Niere oder Acht.  
 
 
 
Abb. [15] Prinzip des Grundgradientenaufnehmers 
Druckgradientenmikrofone sind nicht für die Aufnahme sehr tiefer Frequenzen (Infraschall) geeignet. 
Die tiefste messbare Frequenz hängt vom Umweg x ab, den der Schall in der Zeit t zurücklegen 
muss, um den Druckgradienten an der Membranrückseite auszugleichen. Ein typischer Vertreter des 
Druckgradientenmikrofons ist das Bändchenmikrofon.  
Die Membran des Bändchenmikrofons ist ein zickzack-gefalteter Aluminiumstreifen von zwei bis vier 
Millimetern Breite und wenigen Zentimetern Länge. Es hat eine Dicke von einigen Mikrometern. Bei 
Erregung durch den einfallenden Schall, induziert die Membranbewegung - in einem statischen Mag-
netfeld - eine der Bewegungsgeschwindigkeit proportionale Spannung, die an den Enden der Alumini-
umstreifen abgegriffen werden. Bändchenmikrofone besitzen einen im Arbeitsbereich nahezu linearen 
Frequenzgang; ihre extrem leichte Membrane verleiht den Mikrofonen ein sehr gutes Impulsverhalten. 
Durch die Bauweise kann die Membran von beiden Seiten vom Schall erreicht werden. Daraus folgt 
die Richtcharakteristik einer „8“. 
 
2.5.2.3 Druck- und Druckgradienten Empfänger 
Diese Empfängertypen besitzen zwei Membranen und werden wie ein Druckgradientenempfänger 
behandelt, d.h. die Quelle wirkt mit dem Schalldruck p auf die vorderseitige Membrane und nach der 
Zeit t – bedingt durch den längeren Weg x – mit der Größe ݌ ൅ ௗ௣ௗ௫ ∆ݔ auf die Membrane, die an der 
Rückseite befestigt ist. Resultierend erhalten wir eine Nierencharakteristik. 
 15 
 
 
 
 
Abb. [16] Prinzip des Druck- und Druckgradienten Mikrofons 
2.5.2.4 Besondere Mikrofontypen 
Elongationsmikrofone 
Als Elongationsmikrofon bzw.-empfänger, wird ein Mikrofontyp bezeichnet, bei dem die erzeugte 
elektrische Größe (elektrische Spannung) der Auslenkung des mechanischen Systems – der Mikro-
fonmembrane - proportional ist. Zu den Elongationsempfängern gehören alle Aufnehmer, die nach 
dem elektrostatischen Wandlerprinzip (Kondensatormikrofone) oder dem piezoelektrischen Wandler-
prinzip (Schallplattentonabnehmer) arbeiten. Wird die elektrische Größe proportional der Membrange-
schwindigkeit  generiert, so spricht man von einem Geschwindigkeitsempfänger. Alle Kondensatormik-
rofone sind Elongationsempfänger und alle dynamischen Mikrofone Geschwindigkeitsempfänger. 
 
Dynamische Mikrofone 
Das Tauchspulenmikrofon ist eine typische Bauform des dynamischen Mikrofons. Der Begriff bezieht 
sich auf den Aufbau des Wandlers: Beim Tauchspulmikrofon ist die Membran fest mit einer Spule (der 
Tauchspule) verbunden, die durch die Membranbewegung in einem dauermagnetischen Feld (magne-
tischer Grundstromkreis mit Luftspalt) bewegt wird. Die relative Bewegung von Spule und Magnetfeld 
erzeugt durch Induktion die Signalspannung. 
 
Die Vorteile dieses Mikrofontyps sind: 
 
 robust gegenüber mechanischen Beanspruchungen 
 ausgelegt für hohe Schalldrücke 
 benötigt keine Spannungsversorgung 
 preisgünstig 
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3 Die Druckwandlerelemente 
 
Das komplexe Feld der elektrischen Druckmessung hat zur Entwicklung unterschiedlicher Druckauf-
nehmer geführt. Dabei wurden und werden verschiedenste physikalische Prinzipien angewendet und 
eine Vielzahl von konstruktiven Lösungen realisiert. Alle Druckaufnehmer haben ihre Vor- und Nach-
teile. Es gibt keinen Aufnehmer, der alle Anforderungen in idealer Weise erfüllt. Für den Anwender ist 
es wichtig, die Vor- und Nachteile der Druckaufnehmerprinzipien zu kennen, damit er den für seinen 
Einzelfall am besten geeigneten Typ aufnehmen kann. 
 
Das Sensorelement eines Druckaufnehmers beträgt etwa 10-20% der Herstellungskosten. Der weit-
aus größte Teil der Kosten entsteht durch: 
 
 Montage vor Ort 
 Prüf- und Kalibrieraufwand 
 Kompensation von Störgrößen (Temperatureinflüsse) 
 Gehäuseaufbau 
 Interne Elektronik 
 Dichtung und mechanische Flansche 
3.1 Prinzipien und Ausführungsbeispiele für Druckwandler 
 
Für die elektrische Druckmessung gibt es eine Reihe recht verschiedener Prinzipien mit Hilfe von 
Dehnungsmessstreifen (DMS): 
 
 Metallfolien-DMS 
 Metall-Dünnfilm-DMS 
 Dickschicht-DMS 
 Halbleiter-DMS 
 
Die Alternativprinzipien wären: 
 
 Das induktive Prinzip 
 Das kapazitive Prinzip 
 Das piezoelektrische Prinzip 
 
Die oben aufgeführten sieben verschiedenen Prinzipien sollen im Folgenden detaillierter betrachtet 
werden. 
 
Folien-, Dünnfilm-, Dickschicht- und Halbleiter-DMS arbeiten alle nach der Prinzip der Änderung eines 
elektrischen Widerstandes infolge einer mechanischen Dehnung. Über eine entsprechende Konstruk-
tion des Sensorelements muss also der zu messende Druck in eine Materialdehnung umgewandelt 
werden. Diese wird mit den darauf befindlichen Dehnungsmessstreifen erfasst und die Widerstands-
änderung über eine Wheatstone’sche Brückenschaltung in ein elektrisches Signal umgewandelt, das 
somit eine Funktion des Druckes darstellt. 
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3.2 Druckaufnehmer mit Metallfolien-DMS 
Hierbei handelt es sich um eine erprobte und ausgefeilte Technik, die bereits seit vielen Jahrzehnten 
im Aufnehmerbau Verwendung findet. Ein meanderförmiger Metallfolienwiderstand wird mit Hilfe der 
Fotoätztechnik hergestellt und in ein Trägermaterial aus z.B. Phenolharz eingebettet. 
Die Streifen werden mit einem heiß aushärtenden Kleber auf dem Sensorelement befestigt und ver-
schaltet. Aus Kostengründen ist man bei neueren Druckaufnehmertypen dazu übergegangen, die 
Verschaltung der DMS und bestimmte Abgleichelemente zu einer großen DMS-Rosette zusammenzu-
fassen. Dies ist insbesondere dann möglich, wenn das Sensorelement aus einer Kreismembran be-
steht. Mit Folien-Dehnungsmessstreifen kann eine sehr hohe Genauigkeit erreicht werden, die bis 
heute bei Kraftaufnehmern und Wägezellen in unübertroffener Präzision zu sehen ist. Leider lässt sich 
auf die hohe Präzision der Wägezellen und Kraftaufnehmer nicht ohne weiteres auf die Druckaufneh-
mer übertragen. Dies liegt nicht an der Folien-Dehnungsmessstreifentechnik an sich, sondern an der 
konstruktiven Gestaltung des Sensorelementes. Wegen der geforderten kleinen Abmessungen müs-
sen bei Druckaufnehmern Messkörpergeometrien gewählt werden, die zwar sehr einfach sind, wie 
z.B. eine Membran, jedoch in sich bereits ein nichtlineares Verhalten besitzen. Durch andere Geomet-
rieformen, wie z.B. flache Rohre oder Rohrkörper mit unterschiedlicher Wandstärke können weitere 
Verbesserungen von Linearität und Umkehrspanne erzielt werden. 
3.2.1 Vorteile der Druckaufnehmer mit Folien-DMS 
 
 Hohe Genauigkeit (Linearität, Temperaturgang, Drift, Reproduzierbarkeit) 
 Für hohe Nenndrücke realisierbar 
 Hohe Überlastbarkeit infolge Überlastsicherungen (bis zum 10-fachen des Nenndruckes) 
 Sehr robust (Rütteln, Schockbeschleunigung) 
 Gutes mechanisches Kriechverhalten 
 Hohe Korrosionsbeständigkeit gegenüber reaktionsfreudigen Medien 
 unempfindlich gegenüber Druckstößen 
 gute Langzeitstabilität 
 direkter Kontakt mit dem Druckmedium möglich 
 einfache Reinigung von Verschmutzungen durch robuste außenliegende Membranen 
 hohe Eigenfrequenz 
 auch für kleine Fertigungsserien geeignet. 
3.2.2 Nachteile der Druckaufnehmer mit Folien-DMS 
 
 Relativ teuer infolge der engen Toleranzen und des dazu notwendigen Prüfaufwandes  
 eingeschränkter Temperaturbereich (bis 120°C) 
 für Druckbereiche unterhalb 5 bar schlecht realisierbar 
 Miniaturisierung begrenzt. 
 
3.3 Druckaufnehmer mit Dünnfilm-DMS 
Während Folien-Dehnungsmessstreifen bereits seit mehr als 5 Jahrzehnten im Druckaufnehmerbau 
verwendet werden, hat die Dünnfilm Technologie erst vor etwa 25 Jahren den industriellen Durch-
bruch erreicht. Die Gründe hierfür liegen in der Komplexität des Verfahrens, so dass eine hohe Ferti-
gungssicherheit nur mit entsprechendem „know how“ erreicht werden kann. Weiterhin sind  zunächst 
hohe Investitionen erforderlich, da der gerätetechnische Aufwand beträchtlich ist und schließlich ist die 
Dünnfilmtechnik für die Herstellung großer Stückzahlen prädestiniert, da sonst eine wirtschaftliche 
Fertigung von Sensorelementen nicht gegeben ist. 
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Der in den letzten 25 Jahren stark gewachsene Bedarf an Drucksensoren hat jedoch dazu geführt, 
dass die Dünnfilmtechnik wirtschaftlich eingesetzt werden kann. Dadurch konnten insbesondere klei-
nere Nenndruckbereiche erschlossen werden, da die Rückwirkungen des Dünnfilm-DMS auf das Sen-
sorelement sehr gering sind. Außerdem ist eine Miniaturisierung möglich, da die Abmessungen eines 
Dünnfilm-DMS sehr klein sind, bei gleichzeitig höherem Ohmschen Widerstand, als bei Folien-DMS. 
Dieser kommt wiederum den Ausführungen mit integrierter Elektronik sehr entgegen. 
Man unterscheidet grundsätzlich drei Verfahren: 
 das thermische Aufdampfen 
 die Kathodenzerstäubung (sputten) 
 und das CVD-Verfahren (Chemical Vapour Deposition) 
 
Bei allen drei Verfahren geht es darum, auf der hochglanzpolierten Oberfläche des Sensorelementes 
zunächst eine Isolationsschicht von einigen Mikrometern Dicke, die niederohmigen Leiterbahnen zur 
Verschaltung und Kontaktierung der DMS und anschließend die DMS selbst aufzubringen. Mit der 
Dünnfilmtechnik ergeben sich für das Sensorelement Möglichkeiten der Formgebung, wie sie bei Me-
tallfolien-DMS nicht anwendbar sind. So können vor allem kleinere Elemente wie z.B. dünne Membra-
nen, Biegebalken mit dünnen Stegen usw. verwendet werden. 
3.3.1 Vorteile von Dünnfilm-Druckaufnehmern 
 für kleine Nenndrücke realisierbar 
 eine Miniaturisierung der Sensoren ist möglich 
 hochohmige Brückenwiderstände sind realisierbar 
 ein sehr gutes mechanisches Kriechverhalten 
 für große Losgrößen ökonomisch 
 gute Langzeitstabilität durch künstliche Alterung erreichbar 
 hohe Genauigkeit 
 geringe Temperaturabhängigkeit von Nullpunkt und Kennwert 
 geringe Feuchteempfindlichkeit durch Abdecken der DMS 
3.3.2 Nachteile von Dünnfilm-Druckaufnehmern 
 komplexe Technologie, die ein spezifisches „know how“ erfordert 
 die sichere Beherrschung der Fertigungsprozesse in der Produktion ist schwierig 
 hohe Investitionskosten erforderlich 
 nur bei großen Stückzahlen rentabel 
 umfangreicher Vorrichtungsaufwand für Handhabung und Montage der Sensorelemente. 
 
3.4 Druckaufnehmer in der Dickschichttechnik 
Bei der Dickschichttechnik wird meist Keramik als Grundmaterial für das Sensorelement verwendet. 
Die Strukturierung erfolgt wie bei den Dünnfilm-DMS durch Maskentechnik, wobei zunächst die Lei-
terbahnen aufgebracht werden, die aus einer niederohmigen, leitfähigen Flüssigkeit bestehen. Dann 
werden mit einer zweiten Maske die Dickschicht-DMS als leitfähige Paste im sogenanten Siebdruck-
verfahren aufgebracht und, falls erforderlich, ein integriertes Abgleichnetzwerk darüber gelegt. Das 
Sensorelement wird mit den aufgebrachten DMS und Leiterbahnen nach dem Trocknen einem „Back-
prozess“ unterworfen, wobei nacheinander unterschiedliche Temperaturen durchfahren werden. Be-
dingt durch das Herstellverfahren der Keramikelemente in Sintertechnik, ist die Vielfalt der Sensorge-
ometrien eingeschränkt. Hinzu kommt, dass die Siebdrucktechnik ebene Flächen verlangt, wenn in 
großen Stückzahlen gefertigt werden soll. Ein nachträgliches Ätzen ist bei Keramik zur Formgebung 
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ebenfalls kaum einsetzbar, so dass lediglich der Prozessvorgang zur Keramikherstellung gewisse 
Variationsmöglichkeiten erlaubt. Eine nachträgliche mechanische Bearbeitung der Sensorelemente 
scheidet wegen der hohen Härte ebenfalls aus. 
In der Praxis findet man daher überwiegend ebene Sensorelemente gleicher Dicke, wie z.B.  Biege-
balken oder Kreismembranen, die allerdings wiederum über dünne Glasschichten mit anderen Kera-
mikteilen verpresst und verbacken werden müssen. Die elektrischen Anschlüsse werden durch die 
Trägerscheibe hindurch zu deren Rückseite geführt und dort bei Bedarf gleich mit einer Hybridelektro-
nik verbunden. 
3.4.1 Vorteile von Dickschicht-Druckaufnehmern 
 
 gute Korrosionsbeständigkeit gegenüber reaktionsfreudigen Medien 
 gute Temperaturstabilität 
 geringe Feuchteempfindlichkeit 
 gute Langzeitstabilität 
 geringes mechanisches Kriechen 
 die Kombination mit Hybridelektronik ist durch die gleiche Technologie möglich 
3.4.2 Nachteile von Dickschicht-Druckaufnehmern 
 
 geringe Überlastbarkeit 
 die Verbindung zwischen Keramik und dem Gehäuse kann problematisch sein 
 Dichtheitsprobleme infolge unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten Keramik/Metall 
 Sensorelement relativ groß 
 Der E-Modul von Keramik ist etwa doppelt so groß wie bei Stahl. Daher wirkt sich das auf die 
Verringerung des Brückenausgangssignals aus. 
 Die thermische Hysterese ist größer als bei Folien- und Dünnfilm-DMS. 
3.5 Druckaufnehmer mit Halbleiter-DMS 
Die Idee, die piezoresistiven Eigenschaften von Halbleitern zur Dehnungsmessung zu nutzen und 
damit die Herstellung von Sensoren zur Kraft- und Druckmessung zu realisieren, ist bereits einige 
Jahrzehnte alt. Da der größte Anteil der Widerstandsänderung nicht wie bei den Metallfolien-DMS 
durch die Verringerung des Querschnitts bei Dehnung erfolgt, sondern entweder durch die Beweglich-
keitsänderung der Ladungsträger oder durch die Änderung der Anzahl der beweglichen Ladungsträ-
ger, kann mit einem wesentlich höheren k-Faktor gerechnet werden. Inwieweit dieser allerdings in der 
Praxis auch genutzt werden kann, ist eine andere Frage. 
Das Sensorelement wird aus Silizium hergestellt. Die DMS werden in einem zweiten Schritt durch 
gezieltes Dotieren in das Verformungselement integriert. Dadurch kann eine wesentliche Miniaturisie-
rung des eigentlichen Sensorelementes erreicht werden. Für seine Herstellung werden bei den ein-
zelnen Firmen und Forschungsinstituten Verfahren angewendet, die sich im Detail voneinander unter-
scheiden. Hier hat jeder sein eigenes Rezept. 
Die maximalen Betriebstemperaturen liegen bei etwa 120°C, weil bei höheren Temperaturen die Isola-
tion zwischen den „p“ und „n“ Bereichen schlecht wird und parasitäre „p, n“ Übergänge erfolgen. Des 
Weiteren ist die Temperaturabhängigkeit des Halbleiter-DMS-Widerstandes grundsätzlich groß. 
Durch den Ätzprozess, der zur Herstellung des Sensorelementes notwendig ist, ist die Auswahl der 
geometrischen Formen stark eingegrenzt. Man findet daher ausschließlich Membranen, die entweder 
eine Kreis- oder Ringform besitzen oder als quadratische Membran ausgebildet sind. Das Sensorele-
 20 
 
ment ist das Kernstück des Druckaufnehmers, stellt aber nur einen Teil des Ganzen dar. Um den An-
forderungen der Druckmesstechnik zu genügen, muss eine entsprechende Kapselung vorgenommen 
werden. So muss insbesondere das Siliziumsubstrat vor reaktionsfreudigen Medien geschützt werden. 
Die Druckvorlage schützt zwar das Sensorelement vor aggressiven Medien, ist aber, infolge der ge-
ringen Wandstärke der außen liegenden Membran, gegenüber mechanischen Einwirkungen empfind-
lich.  
Ein wesentlicher Vorteil der Verwendung von Halbleiter-DMS zur Sensorherstellung ist die Fertigung 
in Großserien. Dadurch lassen sich die Herstellkosten des Sensorelementes niedrig halten. Sie ma-
chen 10 bis 25 % der Gesamtkosten aus. Ein weiterer Vorteil ist die Miniaturisierung des Sensorele-
mentes. Dieser Vorteil kann aber bei den meisten Anwendungen der industriellen Druckmessung lei-
der nicht genutzt werden, da für bestimmte Drücke auch genormte Druckanschlüsse vorgesehen sind, 
die wiederum eine bestimmte Gehäusegröße erfordern. Hinzukommt, dass eine integrierte Elektronik 
auch einen gewissen Platz erfordert, so dass komplette Halbleiter-Druckaufnehmer letztlich die glei-
che Baugröße besitzen, wie die anderen bereits beschriebenen Druckaufnehmerprinzipien auch. 
3.5.1 Vorteile der Halbleiterdruckaufnehmer 
 preisgünstige Herstellung des Sensorelementes durch Massentechnik 
 hoher k-Faktor 
 kleine Abmessungen des Sensorelementes. 
3.5.2 Nachteile der Halbleiterdruckaufnehmer 
 nicht für kleine Serien geeignet 
 große Temperaturabhängigkeit des k-Faktors 
 ohne Druckvorlage empfindlich gegenüber reaktionsfreudigen Medien 
 mit Druckvorlage empfindlich gegen mechanische Einwirkungen 
 Zerbrechlichkeit (spröde) des Sensorelementes, dadurch nicht geeignet für dynamischen Ein-
satz (Stöße, Vibrationen, Schock) 
 erhöhter Vorrichtungsaufwand für Handhabung und Montage des Sensorelementes 
 Nenndruck nach oben begrenzt durch Festigkeit der Verbindung Silizium/Metall 
 Die konstruktive Gestaltung des Sensorelementes ist begrenzt durch die eingesetzte Ätztech-
nik, daher resultiert auch eine eingeschränkte Genauigkeit. 
 Die maximale Einsatztemperatur ist durch Isolationsprobleme zwischen p-dotiertem DMS und 
n-dotiertem Membranelement begrenzt (120°C). 
 Der Linearitätsfehler und die Umkehrspanne sind, insbesondere bei hohen Drücken, 2-5 mal 
größer als bei vergleichbaren Druckaufnehmertypen mit anderen Verfahren. 
 komplexe Technologie, die ein spezielles „know how“ erfordert 
 hohe Investitionskosten zur Herstellung des Sensorelementtyps 
3.6 Induktive Druckaufnehmer 
Die hier verwendete Technik ist bereits mehr als 60 Jahre alt. Während bei den Druckaufnehmern mit 
Dehnungsmessstreifen der Druck in eine Materialdehnung umgesetzt werden muss, der dann mit Hilfe 
von Dehnungsmessstreifen in ein elektrisches Signal umgewandelt wird, arbeitet der induktive Druck-
aufnehmer mit einer Wegänderung. Diese wird z.B. durch eine Druckmembran erzeugt und über eine 
Kernstange, die mit der Membranmitte verbunden ist, weitergeleitet. Am anderen Ende trägt sie den 
Kern eines Wegeaufnehmers, der aus einem Spulenpaar besteht. Wird der Spulenkern als Funktion 
des Druckes hin und her bewegt, ändert sich der komplexe Widerstand der Spulen gegensinnig und 
durch eine Wheatston‘sche Brückenschaltung kann die Bewegung des Kernes in ein elektrisches Sig-
nal umgewandelt werden. Durch die hohe Empfindlichkeit der Wegeaufnehmer können Membranaus-
lenkungen von 1µm Weg bereits zu Vollausschlag führen. Sie sind daher gut zur Messung von kleinen 
Drücken geeignet bei gleichzeitig hoher Eigenfrequenz. Die konstruktiven Möglichkeiten des Senso-
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relementes reduzieren sich auf die Anordnung der beiden Spulen des Wegeaufnehmers, wenn man 
einmal von der Membran, die den Weg erzeugt, absieht. Das erscheint trivial, wenn man jedoch be-
denkt, dass Wege im µm-Bereich bereits deutliche Signale erzeugen, und dass Temperaturänderun-
gen auch Längenänderungen der verwendeten Membranen in der gleichen Größenordnung bewirken, 
so ist gut feststellbar, dass auch hier in den vergangenen Jahrzehnten intensivste Entwicklungsarbeit 
geleistet wurde. Heute ist man in der Lage, sehr stabile Wegeaufnehmer zu bauen, so dass bestimm-
te Typen von induktiven Druckaufnehmern auch sehr gut zu statischen Langzeitmessungen geeignet 
sind, wie Wasserstandsmessungen in Staubecken. 
Obwohl induktive Druckaufnehmer nicht die Genauigkeit der Metallfolien-DMS-Aufnehmer erreichen, 
haben sie, wegen des einfachen und robusten Aufbaus und der dadurch bedingten kostengünstigeren 
Fertigung, durchaus ihre speziellen Anwendungen. Da induktive Druckaufnehmer nicht notwendiger-
weise Elemente enthalten müssen, die nur eine begrenzte Temperatur zulassen, können Aufnehmer 
für einen Einsatz bis zu 350°C realisiert werden. 
3.6.1 Vorteile der induktiven Druckaufnehmer 
 Einfacher und robuster Aufbau 
 hohe Überlastbarkeit 
 gut für dynamischen Einsatz geeignet 
 kleinste Nenndrücke realisierbar 
 hohes Brückenausgangssignal 
 geringe Feuchteempfindlichkeit 
 geringe Investitionen für Fertigungseinrichtungen 
 Verwendung von Kunststoffen nicht zwingend, daher für höhere Temperaturen realisierbar 
3.6.2 Nachteile der induktiven Druckaufnehmer 
 begrenzte Genauigkeit durch Temperaturabhängigkeit des Nullpunktes und Kennwertes 
 nachträgliche Temperaturkompensation nur mit gewissem Aufwand möglich 
 Miniaturisierbarkeit begrenzt 
 nicht für Gleichspannung geeignet 
3.7 Kapazitive Druckaufnehmer 
Dass dieses Verfahren keinen größeren Marktanteil besitzt, liegt nicht so sehr am eigentlichen Mess-
prinzip, sondern mehr an der dazu benötigten Elektronik. Hier kommt nur eine Trägerfrequenzspei-
sung in Frage. Außerdem müssen Spezialkabel verwendet werden und die Leitungslänge ist stark 
begrenzt, es sei denn, die gesamte Elektronik wird in den Aufnehmer mit einbezogen.  
Es werden mit diesem Verfahren hohe Genauigkeiten erzielt, daher werden kapazitive Druckaufneh-
mer gern in Labors zur Kalibrierung eingesetzt. Darüber hinaus finden sie ihren Markt bei der Pro-
zesssteuerung im Bereich der Industrietransmitter bzw. Messumformer, die häufig als Differenzdruck-
aufnehmer fungieren, was sich mit dem kapazitiven Prinzip leicht verwirklichen lässt. 
Das physikalische Prinzip der kapazitiven Druckaufnehmer besteht darin, dass die Kapazitätsände-
rung zweier paralleler Platten, infolge einer Veränderung ihres Abstandes, genutzt wird. Hierbei kann 
es sich um einen einfachen Plattenkondensator handeln, oder es wird, ähnlich wie bei induktiven 
Druckaufnehmern, ein Differentialkondensator gebildet, in dem sich eine mittlere Platte zwischen zwei 
weiteren parallelen Platten hin und her bewegt. 
Wie bei den induktiven Druckaufnehmern ist es auch hier erforderlich, den Druck in einen Weg umzu-
setzen. Dazu eignet sich am besten eine Membran, vorzugsweise als Kreisfläche, die auch gleichzei-
tig die kapazitive Elektrode darstellen kann. Da für das Grundmaterial ein nicht leitender Werkstoff, 
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z.B. Keramik verwendet wird, ist der Aufwand zur Herstellung des eigentlichen Sensorelementes ge-
ring. Die Kondensatorplatten müssen ebenso wie die Zuleitungen gegenüber dem Gehäuse sehr gut 
isoliert sein. Das Messmedium darf mit den Kondensatorplatten natürlich nicht in Berührung kommen, 
da sich sonst das Dielektrikum entsprechend extrem ändern würde.  
3.7.1 Vorteile der kapazitiven Druckaufnehmer 
 Einsatz bei hohen Temperaturen möglich (bis 350°C) 
 hohe Genauigkeit 
 hohe Empfindlichkeit 
 hohe Überlastbarkeit, wenn Überlastsicherung vorhanden ist 
 einfacher und robuster Aufbau 
 keine Verwendung von Kunststoffen zwingend notwendig 
 geringe Investitionen für den Fertigungsprozess 
 gut für dynamische Messungen geeignet 
 kleinste Drücke realisierbar 
 
3.7.2 Nachteile der kapazitiven Druckaufnehmer 
 nur mit hoher Trägerfrequenz zu betreiben 
 Spezialkabel erforderlich 
 Die Elektronik muss in der Nähe des Aufnehmers liegen. 
 Das Sensorelement ist feuchte- und staubempfindlich, daher ist die Kapselung oder die 
Druckvorlage notwendig. 
 keine Miniaturisierung möglich 
 schlechte Langzeitstabilität, wenn die Elektronik und der Sensor örtlich getrennt sind 
Die aus der Elektronik herrührenden Nachteile wurden von einigen Firmen dadurch behoben, indem 
diese in den Druckaufnehmer integriert wurden. Das verbessert zwar die Langzeitstabilität, verringert 
aber die an sich hohe Genauigkeit des Messprinzips und steht einer Miniaturisierung entgegen. Hinzu 
kommt, dass der Aufnehmer dann im Vergleich zu anderen Prinzipien relativ teuer wird. 
3.8 Piezoelektrische Druckaufnehmer 
Bei diesem Typ von Aufnehmer wird ein physikalischer Effekt genutzt, den bestimmte Materialien mit 
kristalliner Materialstruktur zeigen, wenn sie einer mechanischen Druckkraft ausgesetzt werden. 
Quarz ist dabei an erster Stelle zu nennen. Bei Druckbelastung treten in seinem Inneren Ladungsver-
schiebungen auf, die an bestimmten Oberflächen Ladungsunterschiede bewirken, deren Größe der 
aufgebrachten Kraft direkt proportional ist. Treten die Ladungen an Flächen auf, an denen auch die 
mechanische Druckkraft einwirkt, so spricht man von einem Longitudinaleffekt, treten sie dagegen an 
den Seitenflächen auf, bezeichnet man das Prinzip als Transversaleffekt. 
Die Kapselung des Sensorelementes ist unproblematisch, weil Quarzmaterial sehr hart und unemp-
findlich ist. Da nur kleinste Verformungswege erforderlich sind, können die vorgelegten Membranen 
direkt auf den Kristall einwirken. Wegen der nahezu weglosen Messung, der damit verknüpften hohen 
Eigenfrequenz und der kurzen Ansprechzeit sind piezoelektrische Druckaufnehmer zum Messen dy-
namischer Vorgänge, Stoßwellen und Druckspitzen sehr gut geeignet. Da sie außerdem hohe Tempe-
raturen ertragen können, werden sie z.B. zur Messung des Verbrennungs- und Druckverlaufes an 
Motoren eingesetzt. 
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3.8.1 Vorteile der piezoelektrischen Druckaufnehmer 
 
 sehr gut für dynamischen Messgrößen geeignet 
 diese Elemente besitzen eine hohe Eigenfrequenz, d.h. Resonanzeffekte treten außerhalb 
des Messbereiches auf 
 kurze Ansprechzeiten 
 auch für hohe Temperaturen geeignet 
 einfacher und robuster Aufbau 
 hohe Überlastbarkeit des Sensorelementes möglich 
 eine nahezu weglose Messung 
 kleine Abmessungen des Aufnehmers 
 auch für hohe Drücke geeignet 
 
3.8.2 Nachteile der piezoelektrischen Druckaufnehmer 
 
 für statische Messungen nicht geeignet 
 Verwendung von Ladungsverstärkern notwendig, dadurch Kabeleinflüsse 
 Spezielle Verkabelung notwendig 
 begrenzte Messgenauigkeit. 
 
4 Das Kalibrieren eines Druckaufnehmers 
In diesem Kapitel werden illustriert die wichtigsten Arbeitsschritte beim Kalibrieren eines Druckauf-
nehmers dargestellt. 
4.1 Ausbau des Druckaufnehmers 
 
In Zyklen von zwei Jahren, werden Druckaufnehmer mechanisch und elektrisch überprüft. Die elektri-
sche Prüfung beinhaltet eine Kalibrierung. Anhängig von der Kampagnen- und Versuchsplanung, von 
den zusätzlich geforderten Genauigkeitsüberprüfungen durch den Kunden und bedingt durch die Be-
lastung der Aufnehmer im Prüfstand, können die Zykluszeiten variieren.   
 
4.2 Empfang des Sensors und Buchführung 
Protokollieren von: 
 Datum 
 Eigentümer 
 Hersteller 
 Typ 
 Sensornummer 
 Messbereich 
 Kalibriermessbereich 
 Elektrische Impedanz (Transmitter oder Spannungsspeisung) 
 Messort – Bennenung der technischen Anlage 
 Messstelle, d.h. der Ort der Messung wird erfasst 
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4.3 Montage des Sensors 
Der Aufnehmer wird an das Stickstoffsystem des Kalibrierlabors angeschlossen. Auf dem linken Bild 
ist zu sehen, dass mehrere Aufnehmer im gleichen Kalibrierbereich zeitgleich kalibriert werden kön-
nen.  Im rechten Bild erfolgt der elektrischer Anschluss und die anschließende Überprüfung der ele-
mentaren Funktionalität des Sensors. 
 
 
 
 
 
 
 
Abb. [17] Verbindung mit der  Stickstoffleitung - Versorgung mit der Speisespannung 
4.4 Vorbereitung der Kalibrierlabor PC-Technik 
Es erfolgt die Dateneingabe in eine Datenbank über eine Eingabemaske. Dabei werden auch die Ein-
gaben des Schrittumfangs der Kalibrierung und der Konstanten (z.B. g = 9,80833 m/s², Mess- und 
Kalibrierbereich) durchgeführt. 
 
 
 
 
 
 
Abb. [18] Eine eindeutige und lückenlose Dokumentation ist die Grundlage für das Ar-
beiten im Kalibrierlabor.  
4.5 Kalibriervorgang beginnen 
Zur Erzeugung eines definierten Drucks, werden Metall-
scheiben mit einer konstanten Masse von je m=2kg auf die 
Druckwaage gelegt. Mit der Wahl des passenden Kolbenzy-
linders, wird über die wirksame Fläche im gewünschten 
Messbereich kalibriert. Um die Masseträgheit und die Rei-
bung der Kolben zu minimieren, werden die Gewichtsschei-
ben und der Kolben in Rotation versetzt. Bereits kleine 
Druckänderungen wirken sich auf den Kolben aus, da die 
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Reibungskräfte vernachlässigt werden können. Eine komplexe Messtechnik misst in Schritten die 
Spannung, die der Aufnehmer, in Abhängigkeit von der Gewichtskraft der Scheiben, generiert. 
4.6 Die Kalibrierzyklen 
Ein Kalibrierzyklus besteht aus der schrittweisen Druckerhöhung, ba-
sierend auf der proportionalen Erhöhung der Gewichtskraft (2kg Schei-
ben). Dabei werden die Druckwerte und die dazu gemessenen Span-
nungen erfasst. Die Notation der Wertepaare erfolgt durch manuelle 
Betätigung eines Tasters. Ist der maximale Kalibrierdruck erreicht, wird 
die schrittweise Entlastung durchgeführt. Auch in diesem Fall werden 
die Wertepaare erfasst. In beiden Fällen werden die Abweichungen 
zwischen dem gemessenen Wert und dem Normwert vom Computer 
ermittelt und aufgezeichnet. 
4.7 Tabellarische  Darstellung  der Wertepaare 
 
Notation der Spannung [U] in mV und des Druckes in bar. 
 
Die Gewichtskraft, die durch die Masse [m] der Scheiben erzeugt wird, ist das Produkt aus Masse [m] 
und der Erdbeschleunigung [g], die gültig für den Ort des Kalibrierlabors ist. Die Verwendung der Grö-
ße (g = 9,81 m/s2) ist nicht akzeptabel für die geforderte Genauigkeit der Kalibration. 
 
4.8 Berechnung  der  Koeffizienten  
Die Berechnung erfolgt für  eine  quadra-
tische  Gleichung  -  Stichwort: Quadrati-
sche Regressionsrechnung (siehe Kapitel 
5). Jede Regressionsrechnung bietet 
letztendlich ein Ergebnis, dass einen ma-
ximal zulässigen Restfehler besitzt. Ob 
der Restfehler für den praktischen Ge-
brauch akzeptabel ist, muss der Anwen-
der entscheiden. 
4.9  Ausgabe des Protokolls 
Inhalt des Dokuments: 
 Angabe der Stützpunkte 
 Angabe der Koeffizienten 
 Absoluter Fehler pro Stützpunkt 
 Relativer Fehler pro Stützpunkt 
 Maximaler absoluter Fehler der Gesamtmessreihe 
 Maximaler relativer Fehler der Gesamtmessreihe 
 
4.10 Ausgabe an den Kunden und erneuter Einbau nach Bedarf 
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Das resultierende Datenblatt 
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5 Das Bestimmen der Koeffizienten 
Aus den gewonnen Stützpunkten müssen, für ein mathematisches Funktionsmodell, die Koeffizienten 
bestimmt werden. Nachfolgend wird die lineare Funktion und in einem weiteren Schritt die quadrati-
sche Funktion betrachtet. 
 
Die Methode zur Bestimmung der Koeffizienten nennt man lineare bzw. quadratische Regressions-
rechnung. 
 
Die früheste Form der Regression war die Methode der kleinsten Quadrate, 1805 von Legendre und 
1809 von Gauß veröffentlicht. Beide verwendeten die Methode, um die Umlaufbahnen der Planeten 
um die Sonne anhand von astronomischen Beobachtungen zu bestimmen. Gauß veröffentlichte eine 
Weiterentwicklung der Theorie der kleinsten Quadrate im Jahr 1821, die eine Version des Satzes von 
Gauß-Markow enthielt. Der Begriff Regression wurde im 19. Jahrhundert von Francis Galton geprägt. 
Er beschrieb damit ein biologisches Phänomen, bekannt als Regression zur Mitte, wonach Nachfah-
ren großer Eltern dazu tendieren, nur durchschnittlich groß zu werden. 
5.1 Lineare Regression 
Gegeben sei das mathematische Modell der linearen Funktion der Form: 
 
ݕ ൌ ܾ ൅ ܽ ∗ ݔ	
ݕሺܾܽݎሻ ൌ ܾ ൅ ܽ ∗ ݔሺܸ݉ሻ 
 
 
Abb. [19] Die roten Kreuze sind die im Kalibrierlabor gemessenen Werte 
Für den Koeffizienten a gilt: 
 
ܽ ൌ 	∑ሺݔ ∗ ݕሻ െ	
∑ ݔ ∑ݕ
݊
∑ሺݔଶሻ െ	ሺ∑ ݔሻଶ݊
 
 
Für den Koeffizienten b gilt: 
ܾ ൌ 	∑ݕ݊ െ ܽ
∑ݔ
݊  
Für das Bestimmtheitsmaß r2 gilt: 
 
ݎଶ ൌ
൤∑ሺݔ ∗ ݕሻ െ	∑ ݔ ∑ݕ݊ ൨
ଶ
൤∑ሺݔଶሻ െ	ሺ∑ ݔሻଶ݊ ൨ ൤∑ሺݕଶሻ െ	
ሺ∑ݕሻଶ
݊ ൨
 
 
Überträgt man die Wertepaare in ein Diagramm, so ist optisch keine Nichtlinearität zu erkennen. Auch 
wenn mit den berechneten Koeffizienten die Funktion als Referenz bestimmt wird, scheint die gemes-
sene und die berechnete Kurve konvergent zu sein. Diese Abschätzung ist ungenügend in der Mess-
technik, daher wir das Bestimmtheitsmaß berechnet. Ist das Bestimmtheitsmaß r2 = 1, so ist die be-
rechnete Kurve eindeutig linear.  
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Abb. [20] Das Maß der Linearität der Kurve ist optisch nicht eindeutig bestimmbar, da-
her muss eine Größe gefunden werden, die ein objektives Resultat liefert.   
 
 
 
 
Tab. [2] Mit einem Bestimmtheitsmaß von r2 = 0,99988 ist die Charakteristik des Aufnehmers 
als linear zu betrachten. 
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Aufnehmercharakteristik p=f(u)
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Die Funktion des absoluten Fehlers bei der Druckmessung ist im folgenden Diagramm dargestellt: 
 
Abb. [21] Die Darstellung der Funktion des absoluten Fehlers. 
5.2 Quadratische Regression 
Die einfachste Alternative zur linearen Regression ist die „Quadratische Regression“. Alle Polynom-
modelle höherer Ordnung können nur noch über eine geeignete Software verwendet werden. Eine 
alternative Methode bzw. ein alternatives Modell ist immer informativ, da mittels eines Referenzergeb-
nisses die Güte eines Ergebnisses objektiv bewertet werden kann. Jede Art von Regression basiert 
auf einem Näherungsverfahren. Entscheidet ist der Restfehler, der sich ergibt. Nicht immer sind Poly-
nome höherer Ordnung auch die besseren Verfahren zur Bestimmung der Koeffizienten. Viele Statis-
tiksoftwareprodukte können in sehr kurzer Zeit die Ergebnisse der Kalibrierung mit den verschiedens-
ten Methoden durchrechnen. Als Ergebnis werden die maximal zulässigen Restfehler präsentiert, 
sodass der Anwender das für ihn optimale Verfahren wählen kann. 
Die Koeffizienten der quadratischen Gleichung  ݌ሺݑሻ ൌ ܽݑଶ ൅ ܾݑ ൅ ܿ  werden wie folgt berechnet.  
ܽ ൌ 	 ሺݕ௜ݔ௜
ଶ െ ݕ௜ ∙ ݔ௜ଶሻ ∙ ሺݔ௜ଶ െ ሺݔ௜ሻଶሻ െ ሺ	ݕ௜ݔ௜ െ	ݕ௜ 	 ∙ 	ݔ௜ሻ ∙ ሺݔ௜ଷ െ	ݔ௜ 	 ∙ 	ݔ௜ଶሻ
ሺݔ௜ସ െ ሺݔ௜ଶሻଶሻ 	 ∙ ሺݔ௜ଶ െ ሺݔ௜ሻଶሻ െ ሺݔ௜ଷ െ	ݔ௜ 	 ∙ 	ݔ௜ଶሻଶ  
ܾ ൌ 	ݕపݔపതതതതത െ ݕపഥݔపഥ െ ܽ൫ݔప
ଷതതത െ ݔపഥݔపଶതതത൯
ݔపଶതതത െ ሺݔపഥሻଶ  
ܿ ൌ 	ݕపഥ െ ܽ	ݔపଶതതത െ ܾݔపഥ  
Die allgemeinen mathematischen Variablen x und y stehen für die gemessene Spannung u (in der 
Formel als der gemessener Wert x) bei entsprechendem Druck p (in der Formel als tatsächlicher Wert 
y). Aus der Formel ist des Weiteren zu ersehen, dass die arithmetischen Mittelwerte aller Variablen, 
der potenzierten Variablen und deren Produkte für die Bestimmung der Koeffizienten herangezogen 
werden. Die Herleitung der Formeln basiert auf der partiellen Ableitung nach den Größen a, b und c 
der Funktion  ݂ሺܽ, ܾ, ܿሻ ൌ 	∑ ሺݕ௜ െ ݕపෝሻଶ ൌ ∑ ሺݕ௜ െ ܽݔ௜ଶ ൅ ܾݔ௜ െ ܿሻଶ௞௜ୀଵ௞௜ୀଵ . Die Größen ݔො	und ݕො symbolisie-
ren die berechneten Größen. Ziel der Koeffizientenbestimmung ist es, das die Summe der Quadrate - 
‐0,02
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0
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der Abstände der tatsächlichen y-Werte von den berechneten ݕො െWerten - ein Minimum hat. Die parti-
ellen Ableitungen werden gleich null gesetzt und durch k dividiert.  
Für den Druckaufnehmer der Messstelle PLR1 werden, mit den bereits bekannten Stützpunkten, 
exemplarisch die Koeffizienten berechnet. 
 
 
Tab. [3] Die Bestimmung der Koeffizienten mittels Excel. 
 
 
 
Abb. [22] Die Darstellung der Funktion des absoluten Fehlers. 
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5.3 Exponentielle Regression 
Bei der exponentiellen Regression wird die Funktion:  ݕො ൌ ݂ሺݔොሻ ൌ ݀ ∙ ݁௞௫ො  
wieder unter der Bedingung gesucht, dass die Summe der Quadrate der Abstände der tatsächlichen 
y-Werte von den berechneten  ݕො-Werten ein Minimum hat. Anders als bei der polynomischen Regres-
sion wird die Funktion zunächst in eine lineare Funktion umgewandelt, indem die Gleichung logarith-
miert wird. Dann erhält sie die Form:       
ln ݕො ൌ ln൫݀ ∙ ݁௞௫ො൯ ൌ ݇ ∙ ݔො ൅ ln ݀ 
Ein Vergleich mit der linearen Regression liefert damit folgende zu minimierende Funktion:  
ܸሺ݉. ݊ሻ ൌ෍ሺln ݕ௜
௞
௜ୀଵ
െ ݉ ∙ ݔଵ െ ݊ሻଶ → ܸሺ݇, ln ݀ሻ ൌ෍ሺln ݕ௜
௞
௜ୀଵ
െ ݇ ∙ ݔ௜ െ ln ݀ሻଶ 
Da das Verfahren mit den partiellen Ableitungen identisch zur linearen Regression ist, wird hier auf die 
ausführliche Berechnung verzichtet. Es ergeben sich folgende Konstanten:    
 ቐ
ݔప݈݊	ݕపതതതതതതതത ൌ ݇ ∙ ݔపଶതതത ൅ ln ݀ ∙ 	ݔపഥ	
	ln ݕపതതതതത ൌ ݇ ∙ ݔపഥ ൅ ln ݀	
ቑ    ൞
݇ ൌ ௫ഢ௟௡௬ഢതതതതതതതതതି௟௡௬ഢ∙௫ഢതതതതതതതതതത௫ഢమതതതതିሺ௫ഢതതതሻమ
ln ݀ ൌ	 ln ݕపതതതതത െ ݇ ∙ ݔపഥ
      
 
       
Tab. [4] Die Bestimmung der Koeffizienten mittels Excel. 
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Abb. [23] Die Darstellung der Funktion des absoluten Fehlers. 
Aus dieser Funktionsdarstellung ist ersichtlich, dass die exponentielle Regression das schlechteste 
Ergebnis liefert. Empfehlenswert ist die quadratische Regression und unter gewissen praktischen 
Einschränkungen auch die lineare Funktion. 
5.4 Theorie und Algorithmus 
Selbstverständlich lassen sich diese Aufgaben „per Hand“ berechnen, jedoch ist das aus betriebswirt-
schaftlicher Sicht nicht zu empfehlen. Abhängig von den zur Verfügung stehenden Arbeitsmitteln, wie 
PC Technik, Compilern und Interpretern, ist eine Programmierung zu empfehlen. Selbst mit den ein-
fachsten Programmiersprachen, wie Basic, werden gute Ergebnisse erzielt. Die mathematische 
Grundlage für eine Programmierung wird in diesem Kapitel vorgestellt.  Letztendlich haben wir ein 
überbestimmtes System von linearen Gleichungen. 
Fehlerquadratmethode und Orthogonalisierung 
Wir betrachten jetzt lineare Gleichungssysteme ܣݔ	 ൌ 	݂ der Gestalt 
ܽଵଵݔଵ ൅	ܽଵଶݔଶ 	൅ ⋯	൅	ܽଵ௡ݔ௡ ൌ 	݂ଵᇲ 
ܽଶଵݔଵ 	൅	ܽଶଶݔଶ 	൅ ⋯	൅	ܽଶ௡ݔ௡ ൌ 	 ଶ݂ᇱ 
⋮ 
ܽ௠ଵݔଵ 	൅	ܽ௠ଶݔଶ 	൅ ⋯	൅	ܽ௠௡ݔ௡ ൌ 	 ௠݂ᇱ 
mit ݉ Gleichungen für die ݊ Unbekannten		ݔଵ, ݔଶ, … , ݔ௡. Für das folgende wird vorausgesetzt, dass 
݉	 ൒ 	݊ gilt, so dass also mindestens so viele Gleichungen wie unbekannte vorliegen. Man erhält ei-
nen Einblick in die Lösungsmöglichkeiten der Gleichungssysteme, wenn man die Spalten der Koeffi-
zientenmatrix: 
ሺܽ௜௞ሻ௜ୀଵ,…,௠௞ୀଵ,…,௡ 
als Vektoren betrachtet.                               
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ܽሺ௞ሻ ൌ 	 ሺܽ௜௞ሻ௜ୀଵ,…	,௠ᇱ௞ୀଵ,ଶ,…,௡ᇱ 	
Mit der rechten Seite ݂	 ൌ ሺ ଵ݂, ଶ݂, … , ௠݂ሻ lautet das obige Gleichungssystem  
ݔଵܽሺଵሻ 	൅ ݔଶܽሺଶሻ 	൅	…	൅	ݔ௡ܽሺ௡ሻ ൌ 	 ᇱ݂ 
woraus ersichtlich ist, dass es nur dann lösbar ist, wenn ݂ als Linearkombination der Vektoren 
ܽሺଵሻ, ܽሺଶሻ, … , ܽሺ௡ሻ	 geschrieben werden kann. Ist diese Lösbarkeitsbedingung verletzt, so heißt das Glei-
chungssystem überbestimmt. In der Regel liegt für ݉	 ൐ 	݊ diese Situation vor, aber auch im Fall 
݉	 ൌ 	݊ kann dies, zum Beispiel infolge von Messfehlern oder Rundungsfehlern, eintreten. 
Für derartige Gleichungssysteme ist es also im Allgemeinen nicht möglich, einen Vektor ሺݔଵ, ݔଶ, … , ݔ௡ሻ 
anzugeben, mit dem die obigen ݉ Gleichungen erfüllt sind. Nach der Methode des kleinsten Fehler-
quadrates von Gauß ordnen wir stattdessen dem Gleichungssystem eine „Lösung“ ݖ ൌ ሺݖଵ, ݖଶ, … , ݖ௡ሻ 
zu, die einen minimalen Defekt aufweist. 
||݂ െ	෍ݖ௞ܽሺ௞ሻ||
௡
௞ୀଵ
ൌ 	 minሺ௫భ,௫మ,…,௫೙ሻ 	 ||	݂ െ෍ݔ௞ܽ
ሺ௞ሻ||
௡
௞ୀଵ
 
Hierbei wird im Folgenden für Vektoren	ݑ ൌ ሺݑଵ, ݑଶ, … , ݑ௠ሻ, ݒ ൌ 	 ሺݒଵ, ݒଶ, … , ݒ௠ሻ die euklidische Norm,  
||ݑ	|| ൌ ሺ෍ݑ௜ଶሻଵ ଶ⁄
௠
௜ୀଵ
 
sowie das euklidische Skalar Produkt verwendet. 
ሺݑ, ݒሻ ൌ 	෍ݑ௜
௠
௜ୀଵ
ݒ௜ 
ݖ wird als Minimalstelle der Funktion bestimmt. 
ݎሺݔሻ ൌ ||݂ െ ܣݔ||ଶ	
Mit der transportierten Matrix 
ܣ் ൌ ሺܽ௜௞்ሻ,			ܽ௜௞் ൌ ܽ௞௜, ݇ ൌ 1,… ,݉,			݅ ൌ 1,… , ݊,	
gelten die Gleichungen: 
ݎሺݔሻ ൌ ሺ݂ െ ܣݔ, ݂ െ ܣݔሻ ൌ ሺ	݂, ݂ሻ െ ሺܣݔ, ݂ሻ െ ሺ݂, ܣݔሻ ൅ ሺܣݔ, ܣݔሻ	
																				ൌ ሺ݂, ݂ሻ െ 2	ሺܣ்݂, ݔሻ ൅ ሺܣ்ܣݔ, ݔሻ, 
Woraus für den Vektor grad	ݎ der partiellen Ableitungen von ݎ die Beziehung 
grad ݎሺݔሻ ൌ 	െ2	ܣ்݂ ൅ 2ܣ்ܣݔ 
folgt. Mit grad ݎሺݖሻ 	ൌ 	0 als notwendige Bedingung für eine Minimalstelle von ݎ erhält man daher für ݖ 
das lineare Gleichungssystem: 
ܣ்ܣݖ ൌ 	ܣ்݂ 
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Den Übergang von der Gleichung ܣݔ	 ൌ 	݂ zu dem jetzt erhaltenen Gleichungssystem bezeichnet man 
als erste Gaußsche Transformation. ܣ்ܣ ist eine quadratische Matrix mit ݊ Zeilen und Spalten; wer-
den die Spaltenvektoren ܽሺଵሻ, ܽሺଶሻ, … , ܽሺ௡ሻ der Matrix ܣ als linear unabhängig vorausgesetzt, so ist ܣ்ܣ 
positiv definiert, folglich nichtsingulär, und ݖ ist eindeutig bestimmt. 
Der Vektor ݖ kann mit den bereits bekannten Methoden zu Lösung nichtsingulärer Gleichungssysteme 
berechnet werden. Im Folgenden wird ein weiteres Verfahren zur Ermittlung von ݖ angegeben, das auf 
der Orthogonalisierung der Spaltenvektoren ܽሺଵሻ, ܽሺଶሻ, … , ܽሺ௡ሻ beruht: Sind die Vektoren 
ܽሺଵሻ, ܽሺଶሻ, … , ܽሺ௡ሻ	linear unabhängig, so berechnet man Vektoren ݒሺଵሻ, ݒሺଶሻ, … , ݒሺ௡ሻ gemäß 
ݒଵ ൌ 	ܽଵ																																													,			ݓሺଵሻ ൌ 	 1||ݒሺଵሻ||	ݒ
ሺଵሻ, 
ݒሺ௝ሻ ൌ ܽሺ௝ሻ െ	෍൫ܽሺ௝ሻ,			ݓሺ௞ሻ൯	ݓሺ௞ሻ																		,
௝ିଵ
௞ୀଵ
	ݓሺ௝ሻ ൌ 	 1||ݒሺ௝ሻ||	ݒ
ሺ௝ሻ	, ݆ ൌ 2,… , ݊; 
Damit erhält man die Komponenten ݖଵ, ݖଶ, … , ݖ௡ von ݖ durch  
ݖ௡ ൌ 	 1||ݒሺ௡ሻ||	൫݂, ݓ
ሺ௡ሻ൯,																																																																																											 
ݖ௝ ൌ 	 1||ݒሺ௝ሻ||	൮൫݂, ݓ
ሺ௝ሻ൯ െ ෍ ݖ௞
௡
௞ୀ௝ାଵ
൫ܽሺ௞ሻ, ݓሺ௝ሻ൯൲ , ݆ ൌ ݊ െ 1, ݊ െ 2,… , 1. 
Bevor der zugehörige Algorithmus aufgestellt wird, wollen wir noch einige Bemerkungen zu diesem 
Verfahren anfügen. 
Die Vektoren ݒሺଵሻ, ݒሺଶሻ, … , ݒሺ௡ሻ sind paarweise orthogonal, 
൫ݒሺ௝ሻ, ݒሺ௞ሻ൯ ൌ 0, ݆ ് ݇,							݆, ݇ ൌ 1, 2, … , ݊, 
ebenso wie die Vektoren	ݓሺଵሻ, ݓሺଶሻ, … , ݓሺ௡ሻ, die außerdem normiert sind in  ห|ݓሺ௝ሻ|ห ൌ 1,					݆ ൌ 1, 2, … , ݊. 
Zur Bildung des Vektors ݓሺ௝ሻ wird jeweils benötigt, dass	ห|ݓሺ௝ሻ|ห 	് 0. Auf Grund der vorausgesetzten 
linearen Unabhängigkeit der Vektoren ܽሺଵሻ, ܽሺଶሻ, … , ܽሺ௡ሻ  ist dies der Fall; denn aus ݒሺ௝ሻ ൌ 0 würde fol-
gen, dass die Vektoren ܽሺଵሻ, ܽሺଶሻ, … , ܽሺ௝ሻ linear abhängig sind. Es liegt also eine ähnliche Situation wie 
beim Gauß‘schen Eliminationsverfahren vor, wo während der Rechnung überprüft wird, ob die Koeffi-
zientenmatrix eine eindeutige Lösbarkeit zulässt. Ist nun die Voraussetzung der linearen Unabhängig-
keit der Spaltenvektoren nicht erfüllt, so zeigt sich dies während der Rechnung daran, dass einer der 
Vektoren ݒሺ௝ሻ Null wird. Rechnerisch wird die zugehörige Überprüfung dadurch realisiert, indem man 
untersucht, ob	ห|ݒሺ௝ሻ|ห eine passend vorgegebene Schranke ߝଵ 	൐ 0 nicht überschritten wird. Entspre-
chend kann mit diesem Vorgehen ein beliebiges System von ݊ gegebenen Vektoren auf lineare Un-
abhängigkeit untersucht werden. Eine weitere Analogie zum Gauß‘schen Eliminationsverfahren zeigt 
sich bei der Lösung mehrerer Gleichungssysteme zu derselben Koeffizientenmatrix. Die jeweilige 
rechte Seite ݂ beeinflusst nur die Ermittlung der Lösungskomponenten		ݖ௡, ݖ௡ିଵ,… , ݖଵ, so dass die 
Vektoren ݒሺ௝ሻ und ݓሺ௝ሻ nur einmal berechnet werden müssen. 
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Das beschriebene Orthogonalisierungsverfahren erweist sich gleichzeitig als ein direktes Verfahren 
zur Lösung linearer Gleichungssysteme ܣݔ	 ൌ 	݂	mit nichtsingulärer quadratischer Koeffizientenmatrix. 
Die eindeutig bestimmte Lösung  erhält man als Vektor ݖ mit dem Fehlerquadrat: 
ݎሺݖሻ ൌ ||݂ െ ܣݖ||ଶ ൌ 0 
Der Algorithmus zur Ermittlung von ݖ wird zunächst mit Hilfe der Vektorenschreibweise aufgestellt. Im 
ersten Teil werden aus den Spaltenvektoren ܽሺଵሻ, ܽሺଶሻ, … , ܽ௡ der gegebenen Koeffizientenmatrix ܣ die 
orthogonalen Vektoren ݒሺ௝ሻ und die orthonormierten Vektoren ݓሺ௝ሻ berechnet, solange ห|ݒሺ௝ሻ|ห ൐ ߝଵ gilt; 
war dies für ݆ ൌ 1, 2, … , ݊ der Fall, so gelten die Spaltenvektoren der Koeffizienten als linear unabhän-
gig, und es wird ݌ଵ ൌ 1  gesetzt. Anschließend werden im zweiten Teil mit der rechten Seite ݂ die 
Komponenten ݖଵ, ݖଶ, … , ݖ௡ bestimmt. Erweist sich einer der Vektoren ݒሺ௝ሻ auf Grund der Beziehung 
ห|ݒሺ௝ሻ|ห 	൑ 	 ߝଵ im Rahmen der Betrachteten Genauigkeit als Nullvektor, so setzten wir ݌ଵ ൌ 0 und führen 
keine weiteren Rechnungen aus. 
Ausgleichsparabeln 
Gegeben seien natürliche Zahlen ݉ und ݊ mit	݉	 ൒ 	݊, je ݉ Zahlen ݔଵ, ݔଶ, … , ݔ௠ und ݕଵ, ݕଶ, … , ݕ௠ sowie 
݊ Funktionen	ݑଵ, ݑଶ, … , ݑ௡. 
Gesucht ist eine Funktion, 
݌ሺݔሻ ൌ 	෍ݖ௞ݑ௞ሺݔሻ,
௡
௞ୀଵ
 
deren Funktionswerte ݌ሺݔ௜ሻ die Zahlen ݕ௜ für ݅ ൌ 1, 2, … ,݉ möglichst gut approximieren. In dem Spezi-
alfall, dass ݉	 ൌ 	݊ ist und die Punkteݔଵ, ݔଶ, … , ݔ௠ paarweise verschieden sind, können damit Interpola-
tionsaufgaben gestellt werden.  
Zur Lösung dieser Aufgabe nach der Methode des kleinsten Fehlerquadrates minimiert man 
෍อݕ௜ െ	෍ݖ௞ݑ௞ሺݔ௜ሻ
௡
௞ୀଵ
อ
ଶ௠
௜ୀଵ
 
als Funktion von	ݖଵ, ݖଶ, … , ݖ௡; man sucht also ݖ als Lösung des Gleichungssystems,  
ݖଵݑଵሺݔଵሻ ൅	ݖଶݑଶሺݔଵሻ ൅⋯൅ ݖ௡ݑ௡ሺݔଵሻ ൌ 	ݕଵᇱ	
ݖଵݑଵሺݔଶሻ ൅	ݖଶݑଶሺݔଶሻ ൅⋯൅ ݖ௡ݑ௡ሺݔଶሻ ൌ 	ݕଶᇱ 
⋮	
ݖଵݑଵሺݔ௠ሻ ൅	ݖଶݑଶሺݔ௠ሻ ൅⋯൅ ݖ௡ݑ௡ሺݔ௠ሻ ൌ 	ݕ௠ᇱ	
 das im Allgemeinen überbestimmt ist. 
In Hinsicht zu dem vorherigen Abschnitt, ist die Koeffizienten Matrix ܣ ൌ ሺܽ௜௞ሻ gegeben durch	ܽ௜௞	 ൌ
	ݑ௞ሺݔ௜ሻ, ݅ ൌ 1, 2, … ,݉	,			݇ ൌ 1, 2, … , ݊. 
Bei geeigneten Voraussetzungen für das Funktionensystem ݑଵ, ݑଶ, … , ݑ௡ und für die 
te	ݔଵ, ݔଶ, … , ݔ௠, sind die Spaltenvektoren von ܣ linear unabhängig, so dass die Ergebnisse des vorhe-
rigen Abschnitts angewandt werden können. 
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Wählt man das Funktionensystem, 
ݑଵ	ሺݔሻ ൌ 1, ݑଶ	ሺݔሻ ൌ ݔ, … , ݑ௡	ሺݔሻ ൌ 	ݔ௡ିଵ 
so ist die gesuchte Funktion 
݌	ሺݔሻ ൌ 	 ݖଵ ൅	ݖଶݔ ൅⋯൅	ݖ௡ݔ௡ିଵ 
ein Polynom (n-1) -ten Grades, das als Ausgleichspolynom oder auch Ausgleichsparabel bezeichnet 
wird. Wenn von den gegebenen Punkten ݔଵ, ݔଶ, … , ݔ௠	mindestens ݊ Punkte paarweise verschieden 
sind, dann sind die Spalten der Koeffizientenmatrix linear unabhängig. 
ܣ ൌ ൫ݔ௜௞ିଵ൯	
																															݅ ൌ 1,… ,݉	
																														݇ ൌ 1,… , ݊ 
Daher kann das Orthogonalisierungsverfahren für die Ermittlung der Koeffizienten ݖଵ, ݖଶ, … , ݖ௡	des 
Ausgleichspolynoms ݌ eingesetzt werden.  
Bei Verwendung des Algorithmus und des zugehörigen Programms [aus dem ersten Abschnitt], ist nur 
zu Beginn aus den gegebenen Punkten ݔଵ, ݔଶ, … , ݔ௠ die Matrix ܣ aufzustellen und es müssen noch die 
rechten Seiten ௜݂ ൌ 	 ݕ௜ für ݅ ൌ 1, 2, … ,݉	bereitgestellt werden. 
 
